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TESTAUSSELOSTE 23-9685
S k SAVQ._ KAR..JALAN Talousvesitutkimus” #2
YMPARISTOTUTKIMUS 19122023
Etelé-Kuopion vesiosuuskunta F I NAS
Isoharjantie 4
71800 SIILINJARVI Finnish Accreditation Service

T047 (EN ISO/IEC 17025)
Tilausnro 319575 (4917/Jaksotta), saapunut 30.11.2023, ndytteet otettu 30.11.2023 (9:50)
Naytteenottaja: Sauli Schroderus, SKYT

NAYTTEET

Lab.nro Naytteen kuvaus

35305 Verkostovesi, Kurkiméaentie 20

35306 Verkostovesi, Kurkiméentie 20, juoksuttamaton

MAARITYSTULOKSET / NAYTTEET

Madritys Yksikko 35305 35306 **STM 1352
Lampdtila 1 min juok. jalkeen °C 6,5

Haju Ei todettu

Maku Ei todettu

Escherichia coli* pmy/100 ml 0 <1 (V)
Koliformiset bakteerit* pmy/100 ml 0 <1(T)
Enterokokit * pmy/100 ml 0 <1 (V)
Heterotrof. pesékeluku 22 °C * pmy/mi 9

pH * 7.9 «9,5,»6,5 (T)
Sahkdnjohtavuus 25 °C * puS/cm 270 <2500 (T)
Sameus * FNU 0,18

Variluku * mg/I Pt <5

Hapettuvuus (COD-Mn, O2) * mg/I 12 <5(T)
Permanganaattiluku * mg/l KMnO4 4,7 <20 (T)
Ammonium (NH4+) * mg/I <0,004 <0,50 (T)
Nitriitti (NO2-) * mg/I <0,007 «0,50 (V)
Rauta * po/l 20 <200 (T)
Mangaani * pg/l 25 <50 (T)
Kadmium * pg/l <0,01 «5 (V)
Kromi * pg/l <0,05 «25 (V)
Kupari * mg/I 0,060 «2 (V)
Lyijy * po/l 0,95 «5 (V)
Nikkeli * po/l 2,2 «20 (V)
Bromaatti (A) pg/l <33 «10 (V)
PAH-yhdisteet (A) Ei todettu «0,1 (V)
PAH 4 summa (A) po/l <0,00260 «0,1 (V)
Bentso(a)pyreeni (A) pg/l <0,0010 «0,01 (V)
VOC (A) Todettu

Trihalometaanit (A) po/l 12 «100 (V)

Merkintdjen selityksia: P = méaritys kesken, E = ei tehty, ~ = noin, < = pienempi kuin, « = pienempi tai yhtédsuuri kuin, > = suurempi kuin,
» = suurempi tai yhtasuuri kuin.

*STM 1352 = Sosiaali- ja terveysministerion asetus talousvedet

Menetelmatiedot viimeisella sivulla, * = akkreditoitu menetelmé, (A) = alihankintamaaritys

LAUSUNTO
Eteld-Kuopion vesiosuuskunta, jaksottainen seurantatutkimus
** Sosiaali- ja terveysministerion asetukset nro 1352/2015 ja 2/2023 talousveden laadusta ja valvonnasta seka

rakennusten vesilaitteistojen riskienhallinnasta, astunut voimaan 12.1.2023.
V = laatuvaatimus, T = laatutavoite

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepdvarmuudet ilmoitetaan pyydettdessd. Mittausepdvarmuutta ei huomioida p&atdssadnnodissa.

Katuosoite Postiosoite Puhelin Séhkoposti Y-tunnus
Yrittajantie 24 Yrittdjantie 24 1869466-1
70150 KUOPIO 70150 KUOPIO *044 7647203 toimisto@ymparistotutkimus.fi
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LAUSUNTO (jatkoa edelliselta sivulta)

Veden sameus- ja variarvon seka hajun ja maun tulee olla kayttajien hyvaksyttavissa, eika niissa saa esiintya
epéatavallisia muutoksia.

Talousvesiasetuksessa heterotrofiselle pesdkeluvulle ei ole asetettu enimmaisarvoa mutta siiné ei saa esiintya
epéatavallisia muutoksia. Verkostovesissa pesékeluvun tavanomainen taso on <100 pmy/ml.

PAH 4 summa on yhdisteiden: bentso(b)fluoranteeni, bentso(k)fluoranteeni, bentso(ghi)-peryleeni ja indeno-
(1,2,3cd)-pyreeni summa.

VEDEN LAATU:
Verkostovesinayte taytti tutkittujen ominaisuuksien suhteen asetetut laatuvaatimukset ja -tavoitteet. Niissa
ominaisuuksissa, joille ei ole asetettu raja-arvoja, ei todettu epatavallisia muutoksia.

pmy = pesédkkeen muodostava yksikkd
MPN = Most Propable Number, todennékdisin bakteerien maara

Tutkimus siséltéa alihankintana tehtyja maarityksia. Alihankintalaboratoriot maarityksineen ilmenevéat menetelma- ja
tutkimuslaitostiedoista.
Alihankintalaboratorioiden tutkimustodistukset ovat liitteené.

Saull Schu—

Sauli Schroderus
tutkija

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille
menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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MENETELMATIEDOT

Maaritys

Menetelman nimi ja tutkimuslaitos (suluissa)

Lampétila 1 min juok. jalkeen
Haju

Maku

Escherichia coli*

Koliformiset bakteerit*
Enterokokit *

Heterotrof. pesdkeluku 22 °C *
pH*

Sahkénjohtavuus 25 °C *
Sameus *

Variluku *

Hapettuvuus (COD-Mn, O2) *

Ammonium (NH4+) *
Nitriitti (NO2-) *
Rauta*

Mangaani *

Kadmium *

Kromi *

Kupari *

Lyijy *

Nikkeli *
Bromaatti (A)
PAH-yhdisteet (A)
PAH 4 summa (A)

Bentso(a)pyreeni (A)
VOC (A)
Trihalometaanit (A)

Lampétila 1 min juoksutuksen jalkeen (TL83)
Alustava haju (TL30)

Alustava maku (TL30)

SFS3016:2011 (TL30)

SFS3016:2011 (TL30)

SFS-EN 1SO 7899-2:2000 (TL30)
SFS-EN 1SO 6222:1999 (TL30)
SFS3021:1979 (TL30)

SFS-EN 27888:1994 (TL30)

SFS-EN ISO 7027-1:2016 (TL30)

SFS-EN ISO 7887:2012, Method C (TL30)
ISO 8467:1993 (TL30)

Siséinen menetelma LAO1, CFA (TL30)

SFS-EN I1SO 13395:1997 (TL30)

ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)

ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
ICP-MS, SFS-EN 1SO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
( ) (

ICP-MS, SFS-EN ISO 17294-1 (2006) ja 17294-2 (2016) (TL30)
Katso liite (TL44)
Katso liite (TL81)
Katso liite (TL81)

Katso liite (TL81)
Katso liite (TL44)
Katso liite (TL44)

TUTKIMUSLAITOSTIEDOT

Tunnus Tutkimuslaitoksen nimi

TL30 SKYT Oy, Kuopion laboratorio, FINAS T047 (SFSEN ISO/IEC 17025)
TL44 MetropoliLab Oy, FINAS TO58 (SFS EN ISO/IEC 17025)

TL81 ALS Finland Oy/ ALS Czech Republic, s.r.0.,, CAl 1163

TL83 Naytteenottaja

MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT

Maaritys Néayte Tuloksen epéavarmuus Madarityspvm.
Haju 2023/35305 30.11.2023
Maku 2023/35305 30.11.2023
Escherichia coli* 2023/35305 30.11.2023
Koliformiset bakteerit* 2023/35305 30.11.2023
Enterokokit * 2023/35305 30.11.2023
Heterotrof. pesékeluku 22 °C * 2023/35305 Toimitetaan pyydettéesséa 30.11.2023

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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MITTAUSEPAVARMUUSTIEDOT (jatkoa edelliselta sivulta)

Maaritys Néayte Tuloksen epavarmuus Maarityspvm.
pH* 2023/35305 +0,2 yks. 30.11.2023
Sahkdnjohtavuus 25 °C * 2023/35305 +5% 30.11.2023
Sameus * 2023/35305 +0,1 FNU 30.11.2023
Variluku * 2023/35305 Maéaadritysrajan alitus 1.12.2023
Hapettuvuus (COD-Mn, O2) * 2023/35305 0,4 mg/I 1.12.2023
Ammonium (NH4+) * 2023/35305 Maéaéritysrajan alitus 30.11.2023
Nitriitti (NO2-) * 2023/35305 Maéaéritysrajan alitus 1.12.2023
Rauta * 2023/35305 +15% 1.12.2023
Mangaani * 2023/35305 0,5 pg/l 1.12.2023
Kadmium * 2023/35305 Maéaéritysrajan alitus 1.12.2023
Kromi * 2023/35305 Maéaéritysrajan alitus 1.12.2023
Kupari * 2023/35306 +15% 1.12.2023
Lyijy * 2023/35306 +15% 1.12.2023
Nikkeli * 2023/35306 +15% 1.12.2023

Tulokset koskevat vastaanotettuja ndytteitd. Selosteen saa kopioida vain kokonaan. Kvant. mikrobiologisille

menetelmille mittausepéavarmuudet ilmoitetaan pyydettiessa. Mittausepdvarmuutta ei huomioida paatdssdanndissa.
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Tilausnumero

Asiakas

Yhteyshenkild
Osoite

: HL2306455

. Savo-Karjalan Ymparistotutkimus

Oy

: Alihankinta
: Yrittajantie 24, Kuopio

70150 Kuopio

Suomi
Sahkoposti : alihankinta@ymparistotutkimus.fi
Puhelin -
Sivu 1 1/3
Yleiset kommentit

Tarjousnumero

Projekti

Ostotilausnumero
Naytteenottaja
Néytteenottokohde
Vastaanotetut naytteet
Analysoidut naytteet
Vastaanottopvm
Analyysien aloituspvm
Paivays

: OF220006

: 2023-35305

1

1

1 2023-12-04 09:06
1 2023-12-11

1 2023-12-12 14:15

Jos naytteenottoaikaa ei ole toimitettu, kdytetdan naytteenottoajan oletusarvoa 00:00 naytteenottopaivana. Jos
naytteenottopaivaa ei ole toimitettu, kaytetdan oletusnaytteenottopaivaa ja se naytetaan sulkeissa ilman kellonaikaa.

Tama raportti edustaa alkuperaista analyysiraporttia. Raporttia ei saa muokata ja sen saa kopioida vain kokonaisuudessaan.
Muusta kopioinnista on saatava erillinen kirjallinen lupa laboratoriolta. Analyysitulokset patevat ainoastaan analysoiduille
naytteille. Lisatietoa laboratorion vastuuvelvollisuuksista 16ytyy kotisivuiltamme http://www.alsglobal.fi

Allekirjoitukset

Asema

Jari Hautala

Maajohtaja

/W

Laboratorio
Osoite

- ALS Finland Oy
- Ruosilankuja 3 A

00390 Helsinki
Suomi

Nettisivu

Sahkoposti
Puhelin

- www.alsglobal.fi

- asiakaspalvelu.hki@alsglobal.com
. +358 10 470 1200
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Tilausnumero 1 HL2306455
Asiakas : Savo-Karjalan Ympéristotutkimus Oy
Analyysitulokset
Naytematriisi: VESI Asiakkaan néytetunnus 2023-35305
Laboratorion ndytetunnus HL2306455-001
Asiakkaan néytteenottopéivé/aika 2023-12-04 00:00
Parametri Tulos MU Yksikkd LOR Menetelmé Laboratorio
Polysykliset aromaattiset hiilive
naftaleeni <0.0070 ug/L 0.0070 W-PAHGMS04 PR
asenaftyleeni <0.0010 -—-- ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
asenafteeni <0.0010 ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
fluoreeni <0.0010 - ug/L 0.0010 W-PAHGMSO04 PR
fenantreeni <0.0010 ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
antraseeni <0.0010 ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
fluoranteeni <0.0010 ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
pyreeni <0.0010 - ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
bentso(a)antraseeni <0.0010 - pg/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
kryseeni <0.0010 ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
bentso(b)fluoranteeni <0.0010 Hg/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
bentso(k)fluoranteeni <0.0010 - ug/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
bentso(a)pyreeni <0.0010 Hg/L 0.0010 W-PAHGMS04 PR
indeno(123cd)pyreeni <0.00030 - ug/L 0.00030 W-PAHGMS04 PR
bentso(ghi)peryleeni <0.00030 ug/L 0.00030 W-PAHGMS04 PR
dibentso(ah)antraseeni <0.00060 - ug/L 0.00060 W-PAHGMS04 PR
PAH, 16 yhdisteen summa <0.0202 - ug/L 0.0202 W-PAHGMS04 PR
PAH, 4 yhdisteen summa <0.00260 -—-- Hg/L 0.00260 W-PAHGMS04 PR

Analyysiraportin tulososa pdéttyy tdhan

Lyhyt menetelmédkuvaus

Menetelmékuvaukset

Analyysimenetelméat

W-PAHGMS04 CZ_SOP_D06_03_161 (US EPA 8270D, US EPA 8082A, CSN EN ISO 6468, US EPA 8000D). Puolihaihtuvien orgaanisten
yhdisteiden maarittaminen kaasukromatografila ja MS- tai MS/MS -detektoinnilla. Yhdisteiden summapitoisuudet lasketaan

mitatuista arvoista.
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Tilausnumero : HL2306455
Asiakas : Savo-Karjalan Ympéristotutkimus Oy

Lyhenteet: LOR = Raportointiraja (Limit Of Reporting) edustaa normaalia raportointirajaa kyseessa olevalle parametrille ja menetelmalle. Huomioithan,
etta raportointiraja voi nousta esim. liilan pienen ndytemaéaran vuoksi tai jos ndyte joudutaan laimentamaan matriisihairididen vuoksi.

MU = Mittausepavarmuus
* = Merkki tuloksen yhteydessa tarkoittaa akkreditoimatonta analyysia.

Mittausepdvarmuus:

Mittausepdvarmuus on ilmoitettu laajennettuna mittausepdvarmuutena (dokumentin "Guide to the Expression of
Measurement”, JCGM 100:2008 Corrected version 2010” mééritelmdn mukaan), jossa on kédytetty kattavuuskerrointa 2,
Jjolloin luotettavuustaso on noin 95%. Mittausepdvarmuus raportoidaan vain havaituille yhdisteille, joiden pitoisuudet
ovat yli raportointirajan.

Alihankkijoiden mittausepdvarmuus on yleensa annettu laajennettuna mittausepdvarmuutena, jossa on kéytetty
kattavuuskerrointa 2. Laboratoriolta saa lisétietoja pyydettdessé. Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n osalta
edellisestéd poikkeavat tiedot mittausepdvarmuudesta on esitetty kunkin analyysimenetelmédn kuvauksessa.

Analysoiva laboratorio

Laboratorio

PR Analysoinnista vastaa ALS Czech Republic, s.r.o., Na Harfe 336/9 Praha 9 - Vysocany Tsekki 190 00 Akkreditointielin: CAl
Akkreditointinumero: 1163, CSN EN ISO/IEC 17025:2018




C MetropoliLab

TESTAUSSELOSTE 2023-39071 1(2)
Vesi 15.12.2023
Tilaaja ‘\L‘\g,’
1869466-1 flac-MrA
Savo-Karjalan Ymparistotutkimus Oy ’f;’”:ﬁa\:““
FINAS
Yrittajantie 24 ‘058 a soane o
70150 KUOPIO
Naytetiedot Nayte Talousvesi
Nayte otettu Kellonaika
Vastaanotettu 01.12.2023 Kellonaika 14.30
Tutkimus alkoi 01.12.2023 Naytteenoton Tilaustutkimus
Syy
Naytteenottaja Tilaajan toimesta
Viite 2023/35305
Analyysi Menetelma 39071-1 Yksikkd | MU %
Talousvesi
2023/35305
Bromaatti, BrO3 * SFS-EN ISO <3,3 pg/l 35
15061:2001
Haihtuvat org. yhd. (VOC) 1ISO 20595:2018
- Vinyylikloridi * < 0,09 po/l 30
- 1,2-Dikloorietaani * <0,3 po/l 30
- Bentseeni * <01 po/l 30
- THM yhteensa * 12 pg/l
- Kloroformi * 11 pg/l 30
- Bromidikloorimetaani * 0,86 pg/l 30
- Dibromikloorimetaani * <0,5 pg/l 20
- Bromoformi * <0,5 pg/l 20
- Tetra- ja trikloorieteeni yhteensé * <10 pg/l
- Trikloorieteeni * <0,5 pg/l 30
- Tetrakloorieteeni * <0,5 pg/l 30

MU % = mittausepavarmuus, joka patee MetropoliLabin tuottamilla tuloksilla naytteille
tyypillisella pitoisuusalueella. Tarkemmat tiedot mittausepéavarmuudesta on saatavilla
laboratoriosta. * = Akkreditoitu menetelmé

Yhteyshenkil® Tiusanen Aleksi, aleksi.tiusanen@metropolilab.fi, kemisti

Tiedoksi Savo-Karjalan Ymparistotutkimus Oy, alihankinta@ymparistotutkimus.fi

Laboratorio ei vastaa asiakkaan toimittamista tiedoista. Asiakkaan toimittamat tiedot voivat vaikuttaa tulosten
oikeellisuuteen. Tulokset péatevét vain testatuille naytteille. Ellei testausselosteella toisin ilmoiteta, tulokset
patevat laboratorion vastaanottamille néytteille ja naytteenottoon liittyvét tiedot ovat asiakkaan toimittamia.
Testausselosteen osittainen kopiointi ei ole sallittua. Testausseloste on hyvaksytty séahkoisesti ja on pateva

ilman allekirjoitusta.

Postiosoite Puhelin Faksi Y-tunnus
Viikinkaari 4 +358 10 391 350 +358 9 310 31626 2340056-8
00790 Helsinki Alv. Nro
metropolilab@metropolilab.fi  http://www.metropolilab.fi F123400568



